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Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień Publicznych z dnia 30.07.2010r ( nr ogłoszenia 

w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych 232198-2010) w postępowaniu prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na : Kontrakt W2: Modernizacja sieci kanalizacyjnej  
w mieście Kęty znak sprawy 4/2010-JRP. 

  
Na podstawie art.38, ust.2 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007.223.1655, z późn. zm.), 
zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu zadano pytania: 
 
Pytanie 1. 
Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione  
w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla: 
- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050:1:2002 
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002 
 
Pytanie 2. 
W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002, i jej nowelizacji z dnia 
15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających 
oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi' Wobec powyższego, czy od 
wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu 
do wyrobów opisanych w pytaniu 1 . 
 
Pytanie 3. 
Czy tłocznia ścieków powinna posiadać możliwość przedmuchiwania przewodu tłocznego 
sprężonym powietrzem, aby w ten sposób zapobiegać zagniwaniu w nim ścieków i powstawaniu 
odorów? 
 
Odpowiedź: 
 

1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu stosuje zasady określone przepisami Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007.223.1655, z późn. zm.) w brzmieniu 

obowiązującym na dzień ogłoszenia postępowania. 

Wobec powyższego, zgodnie z treścią art. 30 PZP cechy techniczne i jakościowe opisane 

SIWZ i dokumentacją projektową w odniesieniu do wyrobów budowlanych dla których 

ustalone są Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, wyroby 

budowlane winny tym cechom odpowiadać. 
 

 



2. Artykuł 10 Ustawy Prawo Budowlane stanowi: „Wyroby wytworzone w celu zastosowania w 

obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających 

prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1, można stosować przy wykonywaniu 

robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie  

z przepisami odrębnymi”. 

Wobec powyższego, od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie, że wyrób 

został dopuszczony do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

 

3. Zadanie powinno zostać zrealizowane zgodnie z zapisami SIWZ i projektu. Wszystkie 

zastosowane przy budowie tłoczni ścieków rozwiązania techniczne muszą być zgodne  

z założeniami projektowymi. 

 
 
 


